FunkiS

INTYG

Aarme:;

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utforts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning

Ekebyhov 1:153

Adress

Gustavavégen 2-114

Internt byggnadsnamn

Systemnr

Besiktningsman

Besiktningsdatum

Ort, Datum for underskrift

Christian Koch 2017-06-15 Stockholm

Resultat av kontrollen Niista besiktning datum Namnteckning

G 2023-10-01

Foretag Behirighetsniva Cert.organ Cert.nr
Varmex Teknik AB Riks K Kiwa Sverige A 5995

Protokoll finns att tillgd hos byggnadens iligare och hos kommunens byggnadsnimnd

Anm.

System 2 - G
System 4 - G
System 6 - G
System 8 - G
System 10 - G
System 12 - G
System 14 - G

System 16 - G
System 18 - G
System 20 - G
System 22 - G
System 24 - G
System 26 - G

Detta intyg anslds av byggnadsdgaren pé vil synlig plats i byggnaden
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