OVK Protokoll

VENTILATION OCH SOTNING

BY v e 4]

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1 med andringar t.o.m.
BFS 2017:10 OVK 3

Fastighetsbeteckning: |Ekebyhov 1:543
Adress: Gustavavidgen 106
Postadress: 178 31 Ekeré

Typ av ventilation: FTX-ventilation
Ventilationsaggregat: |FlaktWoods RDKS

Placering: Kok

Byggnadsar: 2014

Ombyggnad: 2014

Typ av byggnad: Enfamiljshus/Bostad

Besiktningsdatum: 2020-09-30

Besiktningsintervall: |3 ar

Beddomning: Godkand
Nasta besiktning: 2023-09-29
Omfattar: Bostad
Luftflodesprotokoll:  |2020-09-30
Ritning:

Gallande byggnorm: |[BBR 18
Typ av besiktning:

Namn: Olof Sjogren

Foretag: Ventilation & Sotning Tédby AB
Adress: Fagelsangsvagen 4 A
Postadress: 186 42 Vallentuna
Behorighetsniva K-Riks

Behdrighetsnummer: |8083

Certifieringsorgan: Kiwa

Giltighetstid: 2025-03-08

Mail/mobiltelefon olof @tabyventilation.se / 070-719 15 14




Pos.

System/komponent

Ritningar
Driftinstruktion

Luftintag
Aggregatanslutn.
Otitheter i kanal
Smuts i Kanal
Kortslutning
Uteluft/avluft
Avluftséppning

..........................

Atkomlighet
Belysning
Avlopp

...........................

Ljud/vibrationer
Frontluckor
Filter

Flaktar
Flaktremmar
Aterluft
VVX-Funktion
Forsmutsning
Spjéllfunktion
Driénering

..........................

Mandver
Styrning
Brand
Reglering
Larm
Indikering

...........................

Pos. |System/komponent Pos.

Y

6

Uteluftsdon
Erséttningsluft
Overluft
Tilluftsdon
Franluftsdon
Spisképa
Spisflakt
Verksamhet

..........................

Totalluftflode
Delluftflode
Tilluftstemperatur

nt vvx %

vid t ute 0C
Relativ fuktighet
Ljudniva
Forceringsflode

...........................

Fuktskador
Ovrigt
Brukarsynpunkter
Tillgénglighet

Drifttider
Over/Under -
dimensionering

Bedomning




Forklaring:




OVK Protokoll

-VENTILATION OCH SOTNING

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1 med andringar t.o.m.

BFS 2017:10 OVK 3

Fastighetsbeteckning:

Ekebyhov 1:543

Adress:

Gustavavagen 108

Postadress:

178 31 Eker6

Typ av ventilation:

FTX-ventilation

Ventilationsaggregat:

FlaktWoods RDKS

Placering: Kok

Byggnadsar: 2014

Ombyggnad: 2014

Typ av byggnad: Enfamiljshus/Bostad

Besiktningsdatum: ’

/,

2020-09-30
Besiktningsintervall: |3 ar
Beddmning: Godkénd
Ndsta besiktning: 2023-09-29
Omfattar: Bostad
Luftflédesprotokoll:  |2020-09-30
Ritning:
Gallande byggnorm: |BBR 18

Typ av besiktning:

Olof Sjdgren

Namn:

Foretag: Ventilation & Sotning Taby AB
Adress: Fagelsangsviagen 4 A
Postadress: 186 42 Vallentuna
Behdérighetsniva K-Riks

Behdrighetsnummer: |8083

Certifieringsorgan: Kiwa

Giltighetstid: 2025-03-08

Mail/mobiltelefon

olof@tabyventilation.se / 070-719 15 14




Pos.

System/komponent

Ritningar
Driftinstruktion

...........................

Luftintag
Aggregatanslutn.
Otitheter 1 kanal
Smuts i Kanal
Kortslutning
Uteluft/avluft
Avlufts6ppning

..........................

Atkomlighet
Belysning
Avlopp

...........................

Ljud/vibrationer
Fronthackor
Filter

Flaktar
Flaktremmar
Aterluft
VVX-Funktion
Forsmutsning
Spjéllfunktion
Drénering

Mandéver
Styrning
Brand
Reglering
Larm
Indikering

...........................

7

Pos. |System/komponent Pos.

6

Uteluftsdon
Ersattningsluft
Overluft
Tilluftsdon
Franluftsdon
Spiskdpa
Spisflakt
Verksamhet

..........................

Totalluftflode
Delluftflode
Tilluftstemperatur

nt vvx %

vid t ute 0C
Relativ fuktighet
Ljudniva
Forceringsflode

Fuktskador
Ovrigt
Brukarsynpunkter
Tillgénglighet

...........................

Drifttider
Over/Under -
dimensionering

Bedémning




Forklaring:

Olof Sjégren “
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Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1 med dndringar t.o.m.

BFS 2017:10 OVK 3

Fastighetsbeteckning:

e T

Ekebyhov 1:543

Adress:

Gustavavdgen 110

Postadress:

178 31 Ekerd

Typ av ventilation:

FTX-ventilation

Ventilationsaggregat:

FlaktWoods RDKS

Placering: Kok
Byggnadsar: 2014
Ombyggnad: 2014

Typ av byggnad:

Enfamiljshus/Bostad

7
i
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Besiktningsdatum: 2020-10-01
Besiktningsintervall: |3 ar
Bedomning: Godkand
Nésta besiktning: 2023-09-30
Omfattar: Bostad
Luftflédesprotokoll:  }2020-10-01
Ritning:

Géllande byggnorm: |[BBR 18

Typ av besiktning:

700
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Namn: Olof Sjogren

Foretag: Ventilation & Sotning Taby AB
Adress: Fagelsangsvagen 4 A
Postadress: 186 42 Vallentuna
Behorighetsniva K-Riks

Behorighetsnummer: |8083

Certifieringsorgan: Kiwa

Giltighetstid: 2025-03-08

Mail/mobiltelefon

olof@tabyventilation.se / 070-719 15 14




Pos.

System/komponent

Ritningar
Driftinstruktion

...........................

Luftintag
Aggregatanslutn.
Otitheter 1 kanal
Smuts i Kanal
Kortslutning
Uteluft/avluft
Avlufts6ppning

..........................

Atkomlighet
Belysning
Avlopp

...........................

Ljud/vibrationer
Frontluckor
Filter

Flaktar
Flaktremmar
Aterluft
VVX-Funktion
Forsmutsning
Spjéllfunktion
Drénering

..........................

Manéver
Styrning
Brand
Reglering
Larm
Indikering

Pos. |System/komponent Pos.

6

Uteluftsdon

- Erséttningsluft
Overluft
Tilluftsdon
Franluftsdon
Spiskapa
Spisflakt
Verksamhet

..........................

Totalluftflode
Delluftflode
Tilluftstemperatur

nt vvx %

vid t ute 0C

Relativ fuktighet
Ljudniva
Forceringsflode

...........................

Fuktskador
Ovrigt
Brukarsynpunkter
Tillgénglighet

...........................

Drifttider
Over/Under -
dimensionering

Bedomning




Forklaring:
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VENTILATION OCH SOTNING
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Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1 med andringar t.o.m.

BFS 2017:10 OVK 3

Fastighetsbetekmg:

////// // %'/////// _

Adress:

Gustavavagen 112

Postadress:

178 31 Ekerd

Typ av ventilation:

FTX-ventilation

Ventilationsaggregat:

FlaktWoods RDKS

Placering: Kok
Byggnadsar: 2014
Ombyggnad: 2014

Typ av byggnad:

Enfamiljshus/Bostad

Besiktningsdatum: 2020-09-29
Besiktningsintervall: |3 ar
Bedomning: Godkand
Nasta besiktning: 2023-09-28
Omfattar: Bostad
Luftflodesprotokoll:  |2020-09-29
Ritning:

Géllande byggnorm: |[BBR 18

Typ av besiktning:

. -

_

A

Namn: Olof Sjogren

Foretag: Ventilation & Sotning Taby AB
Adress: Fagelsangsvagen 4 A
Postadress: 186 42 Vallentuna
Behdorighetsniva K-Riks

Behdrighetsnummer: |8083

Certifieringsorgan: Kiwa

Giltighetstid: 2025-03-08

Mail/mobiltelefon

olof @tabyventilation.se / 070-719 15 14




Pos.

System/komponent

Ritningar
Driftinstruktion

Luftintag
Aggregatanslutn.
Otitheter i kanal
Smuts i Kanal
Kortslutning
Uteluft/avluft
Avlufts6ppning

..........................

Atkomlighet
Belysning
Avlopp

...........................

Ljud/vibrationer
Frontluckor
Filter

Flaktar
Flaktremmar
Aterluft
VVX-Funktion
Forsmutsning
Spjallfunktion
Drénering

..........................

Mangver
Styrning
Brand
Reglering
Larm
Indikering

...........................

.

Pos. |System/komponent Pos.

Bedomning

6

Uteluftsdon

Erséttningsluft

Overluft

Tilluftsdon

Franluftsdon

Spiskapa

Spisflakt

Verksamhet

..........................

..........................

Totalluftflode

Delluftfléde

Tilluftstemperatur

nt vvx %

vid t ute 0C

Relativ fuktighet

Ljudniva

Forceringsflode

...........................

Fuktskador

Ovrigt

Brukarsynpunkter

Tillgénglighet

...........................

Drifttider

Over/Under -

dimensionering




Forklaring:

' Olof Sjogren
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Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1 med andringar t.o.m.

BFS 2017:10 OVK 3

Fastighetsbeteckning:

_ //5 . / 4’ ,,

.o
Ekebyhov 1:543

Adress:

Gustavavagen 114

Postadress:

178 31 Ekerd

Typ av ventilation:

FTX-ventilation

Ventilationsaggregat:

FlaktWoods RDKS

Placering: Kok
Byggnadsar: 2014
Ombyggnad: 2014
\» Typ av byggnad: Enfamiljshus/Bostad
Besiktningsdatum: 2020-09-29
Besiktningsintervall: |3 ar
Bedomning: Godkand
Nasta besiktning: 2023-09-28
Omfattar: Bostad
Luftflodesprotokoll:  |2020-09-29
Ritning:
Gallande byggnorm: |BBR 18
Typ av besiktning:
% , /7/ /é% /////////////
OIof Sj Jogren
Foretag: Ventilation & Sotning Taby AB
Adress: Fagelsangsvagen 4 A

a Postadress:
-

186 42 Vallentuna

Behdrighetsniva K-Riks
Behérighetsnummer: |8083
Certifieringsorgan: Kiwa
Giltighetstid: 2025-03-08

Mail/mobiltelefon

olof @tabyventilation.se / 070-719 15 14




Pos.

System/komponent

Ritningar
Driftinstruktion

...........................

Luftintag
Aggregatanslutn.
Otitheter i kanal
Smuts i Kanal
Kortslutning
Uteluft/avluft
Avluftséppning

..........................

Atkomlighet
Belysning
Avlopp

Ljud/vibrationer
Frontluckor
Filter

Flaktar
Flaktremmar
Aterluft
VVX-Funktion
Forsmutsning
Spjéllfunktion
Drénering

..........................

Manéver
Styrning
Brand
Reglering
Larm
Indikering

...........................

Pos. |System/komponent Pos.
6

| Uteluftsdon

Erséttningsluft
Overluft
Tilluftsdon
Franluftsdon
Spiskapa
Spisflékt
Verksamhet

..........................

Totalluftflode
Delluftflode
Tilluftstemperatur

nt vvx %

vid t ute 0C
Relativ fuktighet
Ljudniva
Forceringsflode

...........................

Fuktskador
Ovrigt
Brukarsynpunkter
Tillgénglighet

...........................

Drifttider
Over/Under -
dimensionering

Bed6mning




Forklaring:




